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R.EIL.NL - 2020.06.01 - V2

Verslag N%: 604213

ATECOHN vaw

Prins Boudewijnlaan 43 - bus 10
2650 Edegem

Tel: 03/770 75 14
www.atecon.be / info@atecon.be

ATECON

KEURINGSVERSLAG ELEKTRISCHE INSTALLATIES OP LAAGSPANNING EM ZEER LAGE SPANNING

Algemene gegevens : Datum verslag: 17/05/2022

Verslag N°: 604213 Datum keuring: 17/05/2022

Inspecteur: Godts Steve Keuring N°: 20193485

Controle volgens Boek 1: 4.2.44,, 6.5, 7.4, Aanwezigen: Techneutjens

Type keuring: Controlebezogk

Adres- en onderzoeksgegevens :

Plaats van het onderzoek: Steenhoevestraat 8 , 2800 MECHELEN

Telier n°: NVT index teller: Dag: 0,00 Nacht: 0,00
Datum installatie: Na 01/10/1981 en voor 01/06/2020

EAN-code:

Naam opdrachigever: TECHMNEUTIENS Adres opdrachtgever: Ekelenhoek 41a, 2B60 SINT-KATELIINE-WAVER
Naam elgenaar: Tailormate Adres elgenaar: Steenhoevestraat 8 , 2800 Mechelen
Installateur: Techneutjens Adres installateur: Ekelenhoek 414 , 2860 Sint-Katelljne-Waver
BTW-n*® of ID: 0695435560

Type lokaal: Werfkast

Algemene gegevens elektrische installatie:

Norinale spanning: 3x400V + N Max. bevelliging: 4x63A Meter ~ bord verbinding: VOBst 4 x 16 mm?2
Type electrode: Afwezig # verdeelborden: 1 # stroambanen: 16
Netsysteem: T Type alg. schakelaar: Lastschelder

Differentieclschakelaars:

In: 1A #p: Type: icu: Test: X2,5:
83 A 30mA 4 A 3000 A OK oK
Beschrijving van de installatie:

Beveligde en # kringen: Bescherming: Sectie:
Algemeen # 16 16x AUT C20A 2P 3C00A 2,52
Metingen, proeven en visuele controles:

Ra: 0,00 Ohm Alg. isolatieweerstand: 50,00 MOhm Aardingscontinuitelt: OK
Directe aanraking: 0K Indirecte aanraking: CK Alg. visuele controle: oK
Correcte schema’s: QK Equipotentiale verbindingen:  NVT Vaste toestellen: NVT

Vaststellingen (Inbreuken, opmerkingen en nota's): Zie bijlage

Besluit:
lage spanning.

De volgande controle moet worden uitgevoerd uiterlijk véor: 17/5/2023 (6.5.2.}.
De ééndraadsschema’s en situatieplannen van de installatie werden gedateerd en ondertekend.

De elektrische installatie voldoet aan de voorschriften van Boek 1 van het KB van 8.09.2019 betreffende de installaties van laagspanning en zeer

Aantal bijlagem:

Eéndraadschema’s: JA

Situatiepiannen:

Andere:

De inspecteur,
Godts Steve

~ATECON vaw

3bes el

Visum DNB (art. 270)

ATECON vaw
Prins Boudewijntaan 43 bus 10 - 2550 Edegemn
Tel: §3/770 75 14 - www . atecon.be

RPR Amtwerpen -~ Afdeling Antwarpen
BYW BEQ408 677 925
1BAN: BE44 7350 3608 0045 - BIC: KREDBEBB
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VASTSTELLINGEN: Inbreuken

Geen Inbreuken vastgesteld

VASTSTELLINGEN: Opmerkingen

Geen opmerkingen

VASTSTELLINGEN: Nota's

Nota's algemeen :
- 1.10. : Enkel de zichtbare en berelkbare gedeelten van de installatie werden gecontroleerd.O
- 1,11, : Tijdens het onderzoek werden geen schakelaars, plinten, contactdozen, ... geopend.

Extra nota's:
De werfkast ELEC63H dient steeds te worden aangesloten op een conferme voeding + aarding,

Raadgevingen

De elgenaar, de beheerder of de uitbater van de elekirische instailatie Is ertoe gehouden:

a) voor het onderkoud ervan of voor het laten uitvoeren van dit enderhoud;

b) de nadige maatregelen te nemen zodat de voorschrifter van Boek 1 te alien tijde worden nageleefd;

c} de documenten van de elektrische Instaliatle in een dossier te bewaren, ter beschikking het te houden van iedere persoon gie het mag raadplegen en een kople van dit dosster
ter beschikking van elke eventuele huurder te stelien;

d) het dossler van de elektrische Installatie aan de nleuwe eigenaar, beheerder of uitbater over te maken;

e) onmiddellijk de met het toezicht betaste ambtenaar van de Federate Overheldsdienst die Energie onder 2lin bevoegdheid heeft in kennis te stellen van elk ongeval waarvan
personen het slachtoffer zijn en dat rechtstreeks of onrechtstreeks te wijten is 2an de aanwezigheld van elektrische installaties;

) de verplichting in het dessier elke nlet-betangrijke wijziging of ultbreldlng aan de elektrische installatle te vermeiden;

g) een gelijkvermigheidscontrole op elke beiangrijke wijziging of uitbrelding aan de elektrische installatie door een erkendg crganisme te laten uitvoeren.

In hat kader van de wettelljke opdrachten van de erkende arganlsmen, wordt een kople van dit verslag tijdens een periode van 5 jaar door het erkend crganisme gehouden, beze
kople wordt gesteld ter beschikking van elke persoon die wettelijk wordt toegelaten om het te raadplegen. Voor bijkomende informatie op de reglementaite voorsehriften of
klachten, is de Algemene Directle Energie van de Federale Querheidsdienst Economle, KMO, Middenstand en Energie (hitps://www.economie,fgov.be) bevoegd voor de erkende
organlsmen.

De verkoper is er toe gehouden:
a) het verslag van het controlebezoek te bewaren in het dossier van de elektrische installatie;
b) het dossier van de installatie aan de koper bij elgendomsoverdracht ovar te maken;

De koper is er toe gahouden:

a) zijn identiteit en de datum van de verkoopakte mee te delen aan het erkend organisme daf het contrefebezoek heeft uitgevoerd;

b) elke volledige renovatie of elke afbraak van het gebouw met of zonder hergebouw mee te delen zan de Algemene Directie Energie « Hoog Teezicht energlelnfrastrictuur en
-producten ». In dit geval, maakt de Algemeng Directie Energle een dossiernummer aver en ze nodlg hern uit om een kople van het verslag van controle van de elektrische
Instaliatie over te maken, 2odra de nieuwe elektrische instaltatie in gebrulk wordt genomen;

c) de werken, nodig om de tijdens het nieuwe controlebezoek vastgestelds inbreuken te doen verdwijnan, uit (& voeren. Ze worden zonder vertraging uitgevoerd en alle gepaste
magtregelen worden genomen opdat, Indien de installatie In dlenst blijft, deze Inbreuken geen gevaar vormen voor de personen of goederen. Endien tidens het aanvuliende
controlebezoek wordt vastgesteld dat er nog Inbreuken overblijven of indlen geen gevolg wordt gegeven aan het in orde brengen van de Installatie, wordt de Federale
Overheidsdlenst die Eanergle onder zijn bevoegdheid heeft, binnen een termijn van &én jaar door het erkend organlsme Ingelicht.

De verkoper en de koper zifn or tog gehcuden, onmiddellijk de met het toezicht belaste ambtenaar van de Federale Overkeldsdienst die Energie onder zijn bevoegdheld heaft In
kennls te stellen van elk ongeval wasrvan personen het slachtoffer zijn en dat rechtstreeks of onrechtstreeks te wiiten Is aan de aanwezigheid van elektrische instaliaties.

ATECON vaw RPR Antwerper - Afdeling Antwerpen

Prins Boudewiinlaan 43 bus 10 - 2650 Edegem BTW BEOAOB 677 925
Telb: 03/770 75 14 - wenw.atacon.be 1BAN: BE44 735D 3608 5045 - BIC: KREDBEBE
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ATECON vzw

Prins Boudewijnlaan 43 - bus 10
2650 Edegem

Tel: 03/770 75 14

N

Ne618-INSP

www.atecon.be / info@atecon.be
Algemene gegevens :
Versiag N°: 604213 Datum keuring: 17/05/2022
Inspecteur: Godts Steve Keuring N°: 20193485
Controle volgens Boek 1: 4.2.4.4,,6.5., 7.4. Aanwezigan: Techneutjens
Type keuring: Controlebezoek
SITUATIESCHEMA
Handtekening aanvrager: Handiekening inspecteur:
ATECON vzw RPR Antwerpan - Afdeling Antwerpen
Prins Boudéwiintaan 43 bus 10 - 2650 Edegem BTW BEQ4CGE 677 925

Tel: 03/770 75 14 - www . atecon.be IBAN: BE44 7350 3608 0045 ~ BIC: KREDBERB
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