klant: 104417 ; verslag: PE3/MO/307-82 (21/08/2023) ;p 1/2 [I\El

r JiX

Bonheiden, 21 augustus 2023

Mechelsesteenweg 247 Tailormate bvba

2820 BONHEIDEN
telefoon: 015 55 51 51
telefax: 015 55 U6 30
websgite: www.atk.be

Steenhoevestraat 8

2800 Mechelen

Verslagnummer PE3/M0O/307-82

Datum van onderzoek: 21 augustus 2023 code E+V - HB

Plaats van onderzoek: Mechelen, Steenhoevestraat 8
Afdeling ELEKTRICITEIT:

Onderzoek van een elektrische installatie op laagspanning en zeer lage spanning
(Boek 1 - KB 08/08/2019)

1 ijwvi 3
NE, i ELEC63H
Personeel : aanwezig
Omschrijving: werfkast 63A
Detail: Zie bijlage

Bijlage 1: pe3mo30782 1.jpg

2. Inhoud van de controle :

2.1. Aard van de uitgevoerde controle:
Controlebezoek volgens Boek 1, afdelingen 6.5.1
en volgens TPR-E311

In het bijzonder werden de hierna volgende controles verricht:

- Controle v/d beschermingsmaatregelen tegen rechtstreekse & onrechtstreekse aanraking,
Controle v/d beschermingsmaatregelen tegen overstroom,

- Controle v/d doorverbinding v/d beschermingsgeleiders,

- Meting v/d isolatieweerstand v/d actieve geleiders t.o.v. de PE-geleiders.

2.2. Resultaten van het onderzoek:

Spreidingsweerstand van de aardverbinding (Ra) (Ohm): Zie nota.
Waarde van het algemene isolatieniveau (Ri) (MOhm) : >50
Continuiteit wvan aarding: in orde

3. Inbreuken, opmerkingen & nota's :
3.1 Inbreuken (volgens Boek 1)
- (Z1) Geen
3.2 Opmerkingen
- (Z1) Geen
3.3 Nota's
- (W002) De werfkast/-keet dient steeds te worden aangesloten op een reglementaire
voeding en aarding.

4, Besluit :
De installatie is conform met Boek 1 van het KB van 8/09/2019.
De installatie mag in dienst gesteld worden.

De installatie dient opnieuw gecontroleerd omstreeks 21-AUG-24 alscok voor de

ingebruikname van elke belangrijke wijziging of beduidende uitbreiding, uitgevoerd véoér
deze datum.
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PLICHTEN VAN
De elgenaar.

gud_ervart te verzekeren of voor hat Iatsn ultvoeren van dit onderhoud;
b) de nodige maatregelen te nemen zodat de voorschriften van Boek 1 van het KB van 08/09/2019 te allen tij¢ e w
c) de documenten van de elekirische installatie in een dossier te bewaren, ter beschikking te houden van ieder:
eventuele huurder te stellen;
d) het dossier van de elektrische installatie aan de nieuwe eigenaar, beheerder of uitbater over te maken;
e) onmiddellijk de met het toezicht belaste ambtenaar van de F.0.D. die Energie onder zijn bevoegdheid heeft in kennis te stellen van elk ongeval waarvan personen het slachtoffer zijn en dat
rechistreeks of onrechistreeks te wijten is aan de aanwezigheid van elekirische installaties;
) de verplichting in het dossier elke niet-belangrijke wijziging of uitbreiding aan de elekirische installatie te vermelden;
g) een gelijkvormigheidscontrole voor de ingebruikname of elke belangrijke wijziging of uitbreiding aan de elektrische installatie door een erkend organisme te laten uitvoeren;

de controlebezoeken volgens de termijnen bepaald in Boek 1 afdeling 6.5.2 door een erkend organisme te laten uitvoeren;

oon die het mag raadplegen en een kopie van dit dossier ter beschikking van elke

Krachtens art. 11.7-14 van de Codex over het welzijn op het werk, moet dit document ter kennis gebracht worden van het Comité voor Preventie en Bescherming op het werk.

Nota's: 1. Zonder toestermming van ATK & de opdrachigever mag dit verslag niet anders dan in zijn geheel worden vermenigvuldigd. Indien de bevoegde overheid dit eist, wordt het verslag aan hen
overgemaakt. 2. Een ATK EVA-verslag is enkel geldig indien enerzijds de unieke controlekarakters Vslid en VsIHash in de eindnoot vermeld zijn en anderzijds hetzij gehandiekend is deor gemachtigd
ATK-personeel én afgedrukt werd op ATK-watermerkpapier, hetzij het merkteken van ATK bij dossierbeheer bevat.

A.T.K. is geaccrediteerd door BELAC onder certificaatnummer 075-INSP.
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